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pohjan höyrynsulun vaihtaminen koko korjattavien tilojen alueella. Työskentely-
korkeus yläpohjassa on alle 1 m, joten mahdollisesti työn toteutus edellyttää vesi-
katon avausta. Tilan B139 kohdalla aluskatemuovin asennus ulkoseinälinjan ul-
kopuolelle edellyttää vesikaton avausta 

- yläpohjan korjaustoimenpiteiden ja ikkunan räystäspellitysten liittymien massaus-
ten jälkeen tiloissa B138 ja B139 sisäverhouslevy koolauksineen puretaan. Vauri-
oituneet lämmöneristeet poistetaan ja uusitaan. Vaurioituneet puurungon osat uu-
sitaan. Höyrynsulkumuovin liittymistä ympäröiviin rakenteisiin pyritään tekemään 
ilmatiivis. Rakenteeseen asennetaan uusi sisäverhouslevy ja koolaus.  

- tilan A117 kastunut muovimattopäällyste / vedeneriste uusitaan vähintään kastu-
neelta alueelta. Alapohjalaatta kuivataan ja kosteus tarkastetaan ennen uuden 
lattiapäällysteen alueelta 
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1 Yleistiedot 

Tutkimuskohde: 

Ylästön päiväkoti  
Ahokuja 2, Vantaa 

Tilaaja: 

Leena Stenlund  
Vantaan Kaupunki  
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala  
Tilakeskus, Kunnossapito  
Kielotie 13  
01300 Vantaa  
 
Sähköposti: leena.stenlund@vantaa.fi   

Tutkimusryhmä:  

 
- Laboratorio analyysit MetropoliLab Oy ja Mikrofokus Oy 
- Rakenneavauksien teko ja paikkaus tilaajan urakoitsijan toimesta  

Tutkimuksen ajankohta 

Tutkimukset kohteessa tehtiin 13.11 - 20.12.2019.  

Tutkimustavoite: 

 Tutkimuk-
sessa on määritetty viiltokosteusmittauksilla suhteellinen kosteus muovimaton alla nel-
jässä kohdassa, joissa Trio Oy havaitsi kohonneita pintakosteuslukuarvoja. Tulokset, joh-
topäätökset ja korjaustoimenpide-ehdotukset on laadittu raporttiin.  
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2 Kohteen yleiskuvaus 

Ylästön päiväkoti on rakennettu vuonna 1996 ja se on pääosin yksikerroksinen. Ilman-
vaihtokonehuone sijaitsee 2-kerroksessa. Rakennuksessa on maanvarainen alapohjara-
kenne, kantavat seinä- ja yläpohjarakenteet ovat puuta, vesikate peltiä. 

Sisäilmastotekninen kuntotutkimus on tehty vuonna 2016 tiloihin A101-A104 sekä 
päiväkodin wc-tiloihin. Lattia- ja seinäliittymien sekä seinä- ja kattoliittymien 
tiivistyskorjauksia on tehty tiloissa A104-A101 vuonna 11.5.2017. 
Laadunvarmistusmuistion 27.7.2018 mukaan tilaan A103 jäi yläpohjaan ja ulkoseinän 
puupalkin liittymään pistemäisiä ilmavuotokohtia. 

 

 
 
Kuvat 1 ja 2. Tasokuva 1-kerros, leikkaus A-A  

3 Lähtötiedot 

Aikaisemmat tutkimukset ja selvitykset: 
- Trio raportti 8823, 8/2019 
- Sisäilmastotekninen kuntotutkimus 17.1.2017 
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4 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimuksissa käytettiin seuraavia kalibroituja mittalaitteita 

- Pintakosteusilmaisin Gann Hydromette UNI 1 / Hydrotest LG1 
- Kosteusmittaukset Vaisala HUMICAP HM40-sarja, lukulaite HM40 ja mittapäät 

HMP42, HMP40S 
- Merkkiainelaitteisto Sensistor XRS9012 ja alipaineistaja BlowerDoor 
- Laboratorioanalyysit on tehty MetropoliLab Oy:ssä  
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6 Paine-eroseuranta 

Tilan B138 ja ulkoilman sekä tilan B138 ja yläpohjan välistä paine-eroa seurattiin 9-
20.12.2019. Seurantakuvaajat on esitetty liitteissä 5.1-5.2.  

Tila B138 oli seurantajakson aikana lievästi keskimäärin 2 Pa alipaineinen ulkoilmaan 
nähden. Tuuliolosuhteet ja ilmanvaihtokoneiden toiminta vaikuttivat vähäisesti paine-ero-
jen vaihteluun. Tuloksen perusteella ilmanvaihdon tasapainoa ei tarvitse säätää. 

Tila B138 oli ajoittain myös alipaineinen yläpohjaan nähden, joka mahdollistaa ilmavirto-
jen suuntautumisen yläpohjasta huonetilaan päin. Tavanomaisesti huonetilat ovat lievästi 
ylipaineisia yläpohjatilaan nähden. 

 

6.1 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

Paine-eroseurannan tulokset eivät edellytä erikseen mainittavia toimenpiteitä. 

7 Päiväys ja allekirjoitukset 

Helsingissä 22.1.2020 

Sweco Asiantuntijapalvelut Oy  
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Liitteet 

Liite 1 Mittaustulokset 

Liite 1.1 Laboratorioanalyysitodistukset 

Liite 2 Mittauspisteet ja rakenneavaukset 

Liite 3 Kosteusmittaukset 

Liite 4 Merkkianekokeet 

Liite 5 Paine-erokuvaajat 

Liite 6 Kuvakooste 
 



MITTAUSTULOKSET   Ylästön päiväkoti, Vantaa Liite 1 
               22500325.421 

 
    Sweco Asiantuntijapalvelut Oy 

 

1 

 
 
Rakenteiden kosteudet, viiltomittausmenetelmä 

 
Suhteellinen kosteus lattiapinnoitteen alla mitattiin viiltomenetelmällä. Lattiapinnoitteeseen 
tehtiin viilto, josta pinnoitteen alle asennettiin mittapää. Viiltokohta tiivistettiin. Suhteellinen 
kosteus mitattiin tasaantuneissa olosuhteissa. Mittalaitteina olivat Vaisalan HM40- näyttö-
laitteet ja HM42- mittapäät. Mittaustulokset on esitetty oheisessa taulukossa. 
 

Mittaus-
piste 

Tila Rakenne-
osa 

Mittauspisteen sijainti   
 

Pvm Suhteellinen 
kosteus, % 

Absoluutti-
nen kosteus, 

g/m3 

Lämpötila, 
°C 

VM1 B 167 AP 36 cm väliseinästä ja 80 cm ulkoseinästä  
 
 
 

29.10.2019 

80 15,1 21,4 

VM2 B 165 AP 67 cm väliseinästä ja 30 cm väliseinästä 81 13,4 19,2 

VM3 B 165 AP 100 cm väliseinästä 35 cm väliseinästä 81 13,3 19,0 

VM4 A 127 AP 70 cm väliseinästä 70 cm ulkoseinästä 64 9,4 17,2 

VM5 A 117 AP 40 cm väliseinästä 130 cm ulkoseinästä 100 14,1 16,6 

 
Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: 

Tila Pvm Suhteellinen 
kosteus, % 

Absoluuttinen 
kosteus, g/m3 

Lämpötila, °C 

Ulkoilma  
 
 
 

29.10.2019 

75 4,2 2,0 

B 167 22 4,1 20,7 

B 165 26 4,4 19,7 

A 127 33 4,1 14,7 

A 117 34 4,3 14,4 
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Tilaaja Maksaja 

0124610-9   
Vantaan kaupunki Vantaan Tilakeskus 
Tilakeskus 
Stenlund Leena 

 

  
Kielotie 13 PL 6007 
01300 VANTAA 00021 LASKUTUS 
 
 
Näytetiedot Näyte  Materiaalit 
 Näyte otettu 29.10.2019 Kellonaika  
 Vastaanotettu 31.10.2019 Kellonaika 15.20 
 Tutkimus alkoi 01.11.2019 Näytteenoton syy Tilaustutkimus 
 Ottopiste 22500325-421, Ylästön päiväkoti 
 Näytteen ottaja 
 Viite Ylästön päiväkoti/Stenlund Leena 
 
 
27347-1: Rakennusmateriaali, MR1: TILA B139, levytyksen koolauspuu, 22500325-421, Ylästön 
päiväkoti 
Analyysi  Analyysitulos   Yksikkö 
Näytteeksi toimitettu  0,7   g 
Homesienikasvusto, 
mikroskopointi 

* todettu    

         
  THG  2 % MALLAS  DG18   
Aktinomykeettipitoisuus # * Alle 100   pmy/g 
Bakteeripitoisuus, muut * 100   pmy/g 
Sieni-itiöpitoisuus *  Alle 100 Alle 100 pmy/g 

 
27347-2: Rakennusmateriaali, MR2: B139, ulkoseinän mineraalivilla, 22500325-421, Ylästön päiväkoti 
Analyysi  Analyysitulos   Yksikkö 
Näytteeksi toimitettu  3,2   g 
         
  THG  2 % MALLAS  DG18   
Aktinomykeettipitoisuus # * Alle 100   pmy/g 
Bakteeripitoisuus, muut * 200   pmy/g 
Sieni-itiöpitoisuus *  Alle 100 Alle 100 pmy/g 

 
27347-3: Rakennusmateriaali, MR3: B139, ulkoseinän alaosan alajuoksupuun alapinta, 22500325-421, 
Ylästön päiväkoti 
Analyysi  Analyysitulos   Yksikkö 
Näytteeksi toimitettu  195,7   g 
Homesienikasvusto, 
mikroskopointi 

* ei todettu    

         
  THG  2 % MALLAS  DG18   
Aktinomykeettipitoisuus # * 100   pmy/g 
Bakteeripitoisuus, muut * 900   pmy/g 
Sieni-itiöpitoisuus *  300 400 pmy/g 
Acremonium sp. #   33  % 
Penicillium spp. *  67 50 % 
Wallemia sp. # *   50 % 
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27347-4: Rakennusmateriaali, MR4: B139, ulkoseinän alaosan sokkelihalkaisu, 22500325-421, Ylästön 
päiväkoti 
Analyysi  Analyysitulos   Yksikkö 
Näytteeksi toimitettu  4,1   g 
         
  THG  2 % MALLAS  DG18   
Aktinomykeettipitoisuus # * Alle 100   pmy/g 
Bakteeripitoisuus, muut * 2 700   pmy/g 
Sieni-itiöpitoisuus *  Alle 100 300 pmy/g 
Cladosporium sp. *   33 % 
Penicillium spp. *   67 % 

 
27347-5: Rakennusmateriaali, MR5: B139, ikkuna alapuoli mineraalivilla US, 22500325-421, Ylästön 
päiväkoti 
Analyysi  Analyysitulos   Yksikkö 
Näytteeksi toimitettu  5,8   g 
         
  THG  2 % MALLAS  DG18   
Aktinomykeettipitoisuus # * Alle 100   pmy/g 
Bakteeripitoisuus, muut * Alle 100   pmy/g 
Sieni-itiöpitoisuus *  13 000 8 000 pmy/g 
Aureobasidium sp.   8  % 
Penicillium sp. *  2 4 % 
Hiivat   90 96 % 

 
27347-6: Rakennusmateriaali, MR6: B138, koolauspuu ulkoseinä, 22500325-421, Ylästön päiväkoti 
Analyysi  Analyysitulos   Yksikkö 
Näytteeksi toimitettu  248,5   g 
Homesienikasvusto, 
mikroskopointi 

* todettu    

         
  THG  2 % MALLAS  DG18   
Aktinomykeettipitoisuus # * Alle 100   pmy/g 
Bakteeripitoisuus, muut * 4 200 000   pmy/g 
Sieni-itiöpitoisuus *  2 000 000 1 600 000 pmy/g 
Aureobasidium sp.   64 19 % 
Penicillium sp. *   1  % 
Penicillium spp. *  1   % 
Hiivat   35 80 % 

 
27347-7: Rakennusmateriaali, MR7: B138, ulkoseinä alaosa mineraalivilla, 22500325-421, Ylästön 
päiväkoti 
Analyysi  Analyysitulos   Yksikkö 
Näytteeksi toimitettu  3,0   g 
         
  THG  2 % MALLAS  DG18   
Aktinomykeettipitoisuus # * Alle 100   pmy/g 
Bakteeripitoisuus, muut * Alle 100   pmy/g 
Sieni-itiöpitoisuus *  100 Alle 100 pmy/g 
Hiivat   100  % 
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27347-8: Rakennusmateriaali, MR8: B138, ulkoseinä alaosa alajuoksu alapinta, 22500325-421, Ylästön 
päiväkoti 
Analyysi  Analyysitulos   Yksikkö 
Näytteeksi toimitettu  196,2   g 
Homesienikasvusto, 
mikroskopointi 

* ei todettu    

         
  THG  2 % MALLAS  DG18   
Aktinomykeettipitoisuus # * Alle 100   pmy/g 
Bakteeripitoisuus, muut * 300   pmy/g 
Sieni-itiöpitoisuus *  400 100 pmy/g 
Aspergillus versicolor # *  50 100 % 
Aureobasidium sp.   25  % 
Chaetomium sp. # *  25  % 

 
27347-9: Rakennusmateriaali, MR9: B138, ulkoseinä alaosa sokkelihalkaisu, 22500325-421, Ylästön 
päiväkoti 
Analyysi  Analyysitulos   Yksikkö 
Näytteeksi toimitettu  0,8   g 
         
  THG  2 % MALLAS  DG18   
Aktinomykeettipitoisuus # * Alle 100   pmy/g 
Bakteeripitoisuus, muut * 6 000   pmy/g 
Sieni-itiöpitoisuus *  200 200 pmy/g 
Aspergillus versicolor # *  50  % 
Penicillium sp. *  50 100 % 

 
27347-10: Rakennusmateriaali, MR10: B138, ikkuna alapuoli mineraalivilla, 22500325-421, Ylästön 
päiväkoti 
Analyysi  Analyysitulos   Yksikkö 
Näytteeksi toimitettu  8,4   g 
         
  THG  2 % MALLAS  DG18   
Aktinomykeettipitoisuus # * 1 300   pmy/g 
Bakteeripitoisuus, muut * 210 000   pmy/g 
Sieni-itiöpitoisuus *  260 000 240 000 pmy/g 
Aureobasidium sp.   38 4 % 
Cladosporium sp. *   43 % 
Penicillium spp. *  28 14 % 
Hiivat   34 39 % 

 
27347-11: Rakennusmateriaali, MR11: TILA 138, ulkoseinän kipsilevy, 22500325-421, Ylästön päiväkoti 
Analyysi  Analyysitulos   Yksikkö 
Näytteeksi toimitettu  9,5   g 
Homesienikasvusto, 
mikroskopointi 

* ei todettu    

         
  THG  2 % MALLAS  DG18   
Aktinomykeettipitoisuus # * Alle 100   pmy/g 
Bakteeripitoisuus, muut * 300   pmy/g 
Sieni-itiöpitoisuus *  Alle 100 Alle 100 pmy/g 

 
* = Akkreditoitu menetelmä 
# = kosteusvaurioindikaattori, pmy = pesäkkeen muodostava yksikkö, sp. (mon. spp.) = laji  
¤ = tuloksen tulkinta on osa lausuntoa 
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Analyysi  Menetelmä  Teknisen suorituksen 
mittausepävarmuus  

Näytteeksi toimitettu määrä,  Gravimetrinen  
Aktinomykeettipitoisuus #, THG STM asumisterveysohje 2003, viljely Valviran 

Asumisterveysas. sov.ohje 
9 % 

Bakteeripitoisuus, muut, THG STM asumisterveysohje 2003, viljely Valviran 
Asumisterveysas. sov.ohje 

10 % 

Sieni-itiöpitoisuus, 2 % MALLAS STM asumisterveysohje 2003, viljely Valviran 
Asumisterveysas. sov.ohje 

12 % 

Sieni-itiöpitoisuus, DG18 STM asumisterveysohje 2003, viljely Valviran 
Asumisterveysas. sov.ohje 

8 % 

Homesienikasvusto, mikroskopointi,  ISO 16000-21:2013, suoramikroskopointi  
Sienten tunnistus, 2 % MALLAS Sisäinen menetelmä, viljely ja mikroskopointi  
Sienten tunnistus, DG18 Sisäinen menetelmä, viljely ja mikroskopointi  

 
Analyysituloksen teknisen suorituksen mittausepävarmuus on koostettu komponenttipohjaisesti seuraavista 
epävarmuustekijöistä:  
- Materiaalinäytteet: näytteen laimentaminen, siirrostustilavuus ja pesäkelaskenta 
- Ilmanäytteet: pesäkelaskenta 
Analyysituloskohtainen hiukkastilastollinen epävarmuus ei kuulu teknisen suorituksen mittausepävarmuuteen. 
Mittausepävarmuutta ei ole huomioitu lausunnossa. 
 
Tunnistusmenetelmään kuuluvat sienisuvut ja -lajit 

Kosteusvaurioindikaattorit: 
Acremonium sp. 
aktinomykeetit 
Aspergillus fumigatus 
Aspergillus ochraceus 
Aspergillus sydowii 
Aspergillus terreus 
Aspergillus versicolor 
Chaetomium sp. 

Chrysosporium/Geomyces sp. 
Eurotium sp 
Exophiala sp. 
Fusarium sp. 
Oidiodendron sp. 
Paecilomyces sp. 
Paecilomyces variotii 
Phialophora sp. 

Scopulariopsis sp. 
Stachybotrys sp. 
Trichoderma sp. 
Tritirachium sp. 
Ulocladium sp. 
Wallemia sp. 

   
Muut sienet: 
Absidia sp. 
Alternaria sp. 
Aspergillus sp. 
Aspergillus flavus 
Aspergillus niger 
Aureobasidium sp. 
Beauveria sp. 
Botrytis sp. 

Chrysonilia sp. 
Cladosporium sp. 
Geotrichum sp. 
hiivat 
Mucor sp. 
Mycelia sterilia 
Penicillium sp. 
Phoma sp. 

Rhinocladiella sp. 
Rhizopus sp. 
Verticillium sp. 
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Yhteyshenkilö 
 
 
 
 
 

 

  

  
 
Tiedoksi 

Stenlund Leena, leena.stenlund@vantaa.fi 
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Tilaaja Maksaja 

0124610-9   
Vantaan kaupunki Vantaan Tilakeskus 
Tilakeskus 
Stenlund Leena 

 

  
Kielotie 13 PL 6007 
01300 VANTAA 00021 LASKUTUS 
 
 
Näytetiedot Näyte  Materiaalit 
 Näyte otettu 13.11.2019 Kellonaika  
 Vastaanotettu 14.11.2019 Kellonaika 15.45 
 Tutkimus alkoi 15.11.2019 Näytteenoton syy Tilaustutkimus 
 Ottopiste 22500325-421, Ylästön päiväkoti 
 Näytteen ottaja 
 Viite 22500325-421/Stenlund Leena 
 
 
28815-1: Rakennusmateriaali, MR21: katto B138, mineraalivilla (märkä), 22500325-421, Ylästön 
päiväkoti 
Analyysi  Analyysitulos   Yksikkö 
Näytteeksi toimitettu  3,2   g 
         
  THG  2 % MALLAS  DG18   
Aktinomykeettipitoisuus # * Alle 100   pmy/g 
Bakteeripitoisuus, muut * 10 000 000   pmy/g 
Sieni-itiöpitoisuus *  100 100 pmy/g 
Hiivat   100 100 % 

 
28815-2: Rakennusmateriaali, MR22: katto ikkunan vieressä, sisempi mineraalivilla, 22500325-421, 
Ylästön päiväkoti 
Analyysi  Analyysitulos   Yksikkö 
Näytteeksi toimitettu  1,4   g 
         
  THG  2 % MALLAS  DG18   
Aktinomykeettipitoisuus # * Alle 100   pmy/g 
Bakteeripitoisuus, muut * 8 900   pmy/g 
Sieni-itiöpitoisuus *  4 900 5 500 pmy/g 
Mucor sp.   2  % 
Penicillium spp. *  81 96 % 
Hiivat   17 4 % 

 
28815-3: Rakennusmateriaali, MR23: katto ikkunan vieressä, taaempi mineraalivilla, 22500325-421, 
Ylästön päiväkoti 
Analyysi  Analyysitulos   Yksikkö 
Näytteeksi toimitettu  2,5   g 
         
  THG  2 % MALLAS  DG18   
Aktinomykeettipitoisuus # * Alle 100   pmy/g 
Bakteeripitoisuus, muut * 11 000 000   pmy/g 
Sieni-itiöpitoisuus *  220 000 180 000 pmy/g 
Penicillium spp. *  59 99 % 
Hiivat   41 1 % 
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28815-4: Rakennusmateriaali, MR24: A113, US mineraalivilla (nokijälkiä), 22500325-421, Ylästön 
päiväkoti 
Analyysi  Analyysitulos   Yksikkö 
Näytteeksi toimitettu  2,4   g 
         
  THG  2 % MALLAS  DG18   
Aktinomykeettipitoisuus # * Alle 100   pmy/g 
Bakteeripitoisuus, muut * 1 500   pmy/g 
Sieni-itiöpitoisuus *  100 500 pmy/g 
Mycelia sterilia    40 % 
Penicillium sp. *   20 % 
Trichoderma sp. # *  100  % 
Wallemia sp. # *   40 % 

 
28815-5: Rakennusmateriaali, MR25: A113, US sisempi villa (nokijälkiä), 22500325-421, Ylästön 
päiväkoti 
Analyysi  Analyysitulos   Yksikkö 
Näytteeksi toimitettu  14,9   g 
         
  THG  2 % MALLAS  DG18   
Aktinomykeettipitoisuus # * Alle 100   pmy/g 
Bakteeripitoisuus, muut * 2 200   pmy/g 
Sieni-itiöpitoisuus *  500 600 pmy/g 
Mycelia sterilia   20 83 % 
Trichoderma sp. # *  80 17 % 

 
28815-6: Rakennusmateriaali, MR26: A113, sisempi koolauksen alajuoksu, 22500325-421, Ylästön 
päiväkoti 
Analyysi  Analyysitulos   Yksikkö 
Näytteeksi toimitettu  375,7   g 
         
  THG  2 % MALLAS  DG18   
Aktinomykeettipitoisuus # * Alle 100   pmy/g 
Bakteeripitoisuus, muut * 100   pmy/g 
Sieni-itiöpitoisuus *  Alle 100 Alle 100 pmy/g 

 
28815-7: Rakennusmateriaali, MR27: A113, sisempi koolaus pystytolppa, 22500325-421, Ylästön 
päiväkoti 
Analyysi  Analyysitulos   Yksikkö 
Näytteeksi toimitettu  86,7   g 
         
  THG  2 % MALLAS  DG18   
Aktinomykeettipitoisuus # * Alle 100   pmy/g 
Bakteeripitoisuus, muut * 1 000   pmy/g 
Sieni-itiöpitoisuus *  200 500 pmy/g 
Mycelia sterilia   50 100 % 
Trichoderma sp. # *  50  % 

 
* = Akkreditoitu menetelmä 
# = kosteusvaurioindikaattori, pmy = pesäkkeen muodostava yksikkö, sp. (mon. spp.) = laji  
¤ = tuloksen tulkinta on osa lausuntoa 
 
 

Analyysi  Menetelmä  Teknisen suorituksen 
mittausepävarmuus  

Näytteeksi toimitettu määrä,  Gravimetrinen  
Aktinomykeettipitoisuus #, THG STM asumisterveysohje 2003, viljely Valviran 

Asumisterveysas. sov.ohje 
9 % 
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Analyysi  Menetelmä  Teknisen suorituksen 
mittausepävarmuus  

Bakteeripitoisuus, muut, THG STM asumisterveysohje 2003, viljely Valviran 
Asumisterveysas. sov.ohje 

10 % 

Sieni-itiöpitoisuus, 2 % MALLAS STM asumisterveysohje 2003, viljely Valviran 
Asumisterveysas. sov.ohje 

12 % 

Sieni-itiöpitoisuus, DG18 STM asumisterveysohje 2003, viljely Valviran 
Asumisterveysas. sov.ohje 

8 % 

Sienten tunnistus, 2 % MALLAS Sisäinen menetelmä, viljely ja mikroskopointi  
Sienten tunnistus, DG18 Sisäinen menetelmä, viljely ja mikroskopointi  

 
Analyysituloksen teknisen suorituksen mittausepävarmuus on koostettu komponenttipohjaisesti seuraavista 
epävarmuustekijöistä:  
- Materiaalinäytteet: näytteen laimentaminen, siirrostustilavuus ja pesäkelaskenta 
- Ilmanäytteet: pesäkelaskenta 
Analyysituloskohtainen hiukkastilastollinen epävarmuus ei kuulu teknisen suorituksen mittausepävarmuuteen. 
Mittausepävarmuutta ei ole huomioitu lausunnossa. 
 
Tunnistusmenetelmään kuuluvat sienisuvut ja -lajit 

Kosteusvaurioindikaattorit: 
Acremonium sp. 
aktinomykeetit 
Aspergillus fumigatus 
Aspergillus ochraceus 
Aspergillus sydowii 
Aspergillus terreus 
Aspergillus versicolor 
Chaetomium sp. 

Chrysosporium/Geomyces sp. 
Eurotium sp 
Exophiala sp. 
Fusarium sp. 
Oidiodendron sp. 
Paecilomyces sp. 
Paecilomyces variotii 
Phialophora sp. 

Scopulariopsis sp. 
Stachybotrys sp. 
Trichoderma sp. 
Tritirachium sp. 
Ulocladium sp. 
Wallemia sp. 

   
Muut sienet: 
Absidia sp. 
Alternaria sp. 
Aspergillus sp. 
Aspergillus flavus 
Aspergillus niger 
Aureobasidium sp. 
Beauveria sp. 
Botrytis sp. 

Chrysonilia sp. 
Cladosporium sp. 
Geotrichum sp. 
hiivat 
Mucor sp. 
Mycelia sterilia 
Penicillium sp. 
Phoma sp. 

Rhinocladiella sp. 
Rhizopus sp. 
Verticillium sp. 
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Yhteyshenkilö 
 
 
 
 
 

 

  

  
 
Tiedoksi 

Stenlund Leena, leena.stenlund@vantaa.fi 
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Tilaaja Maksaja 

0124610-9   
Vantaan kaupunki Vantaan Tilakeskus 
Tilakeskus 
Stenlund Leena 

 

  
Kielotie 13 PL 6007 
01300 VANTAA 00021 LASKUTUS 
 
 
Näytetiedot Näyte  Materiaalit 
 Näyte otettu 18.11.2019 Kellonaika  
 Vastaanotettu 19.11.2019 Kellonaika 15.15 
 Tutkimus alkoi 20.11.2019 Näytteenoton syy Tilaustutkimus 
 Ottopiste Ylästön päiväkoti 
 Näytteen ottaja 
 Viite Ylästön päiväkoti/Stenlund Leena 
 
 
29161-1: Rakennusmateriaali, MR30: B138, yläpohjan palkin pinta, Ylästön päiväkoti 
Analyysi  Analyysitulos   Yksikkö 
Näytteeksi toimitettu  2,3   g 
         
  THG  2 % MALLAS  DG18   
Aktinomykeettipitoisuus # * Alle 100   pmy/g 
Bakteeripitoisuus, muut * 100   pmy/g 
Sieni-itiöpitoisuus *  2 300 1 600 pmy/g 
Aureobasidium sp.   24 29 % 
Hiivat   76 71 % 

 
29161-2: Rakennusmateriaali, MR31: B138, ikkunan päältä yläpohjan eriste (märkä), Ylästön päiväkoti 
Analyysi  Analyysitulos   Yksikkö 
Näytteeksi toimitettu  30,2   g 
         
  THG  2 % MALLAS  DG18   
Aktinomykeettipitoisuus # * Alle 100   pmy/g 
Bakteeripitoisuus, muut * 19 000 000   pmy/g 
Sieni-itiöpitoisuus *  7 000 7 000 pmy/g 
Mucor sp.   1  % 
Penicillium spp. *  99 100 % 

 
29161-3: Rakennusmateriaali, MR33: A121, US alaosa alajuoksun alapinta, Ylästön päiväkoti 
Analyysi  Analyysitulos   Yksikkö 
Näytteeksi toimitettu  49,5   g 
         
  THG  2 % MALLAS  DG18   
Aktinomykeettipitoisuus # * Alle 100   pmy/g 
Bakteeripitoisuus, muut * Alle 100   pmy/g 
Sieni-itiöpitoisuus *  Alle 100 Alle 100 pmy/g 
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29161-4: Rakennusmateriaali, MR34: A121, sisäverhouslevyn koolaus alapinta, Ylästön päiväkoti 
Analyysi  Analyysitulos   Yksikkö 
Näytteeksi toimitettu  123,0   g 
         
  THG  2 % MALLAS  DG18   
Aktinomykeettipitoisuus # * Alle 100   pmy/g 
Bakteeripitoisuus, muut * 200   pmy/g 
Sieni-itiöpitoisuus *  100 200 pmy/g 
Aspergillus versicolor # *   50 % 
Exophiala sp. #    50 % 
Penicillium sp. *  100  % 

 
* = Akkreditoitu menetelmä 
# = kosteusvaurioindikaattori, pmy = pesäkkeen muodostava yksikkö, sp. (mon. spp.) = laji  
¤ = tuloksen tulkinta on osa lausuntoa 
 
 

Analyysi  Menetelmä  Teknisen suorituksen 
mittausepävarmuus  

Näytteeksi toimitettu määrä,  Gravimetrinen  
Aktinomykeettipitoisuus #, THG STM asumisterveysohje 2003, viljely Valviran 

Asumisterveysas. sov.ohje 
9 % 

Bakteeripitoisuus, muut, THG STM asumisterveysohje 2003, viljely Valviran 
Asumisterveysas. sov.ohje 

10 % 

Sieni-itiöpitoisuus, 2 % MALLAS STM asumisterveysohje 2003, viljely Valviran 
Asumisterveysas. sov.ohje 

12 % 

Sieni-itiöpitoisuus, DG18 STM asumisterveysohje 2003, viljely Valviran 
Asumisterveysas. sov.ohje 

8 % 

Sienten tunnistus, 2 % MALLAS Sisäinen menetelmä, viljely ja mikroskopointi  
Sienten tunnistus, DG18 Sisäinen menetelmä, viljely ja mikroskopointi  

 
Analyysituloksen teknisen suorituksen mittausepävarmuus on koostettu komponenttipohjaisesti seuraavista 
epävarmuustekijöistä:  
- Materiaalinäytteet: näytteen laimentaminen, siirrostustilavuus ja pesäkelaskenta 
- Ilmanäytteet: pesäkelaskenta 
Analyysituloskohtainen hiukkastilastollinen epävarmuus ei kuulu teknisen suorituksen mittausepävarmuuteen. 
Mittausepävarmuutta ei ole huomioitu lausunnossa. 
 
Tunnistusmenetelmään kuuluvat sienisuvut ja -lajit 

Kosteusvaurioindikaattorit: 
Acremonium sp. 
aktinomykeetit 
Aspergillus fumigatus 
Aspergillus ochraceus 
Aspergillus sydowii 
Aspergillus terreus 
Aspergillus versicolor 
Chaetomium sp. 

Chrysosporium/Geomyces sp. 
Eurotium sp 
Exophiala sp. 
Fusarium sp. 
Oidiodendron sp. 
Paecilomyces sp. 
Paecilomyces variotii 
Phialophora sp. 

Scopulariopsis sp. 
Stachybotrys sp. 
Trichoderma sp. 
Tritirachium sp. 
Ulocladium sp. 
Wallemia sp. 

   
Muut sienet: 
Absidia sp. 
Alternaria sp. 
Aspergillus sp. 
Aspergillus flavus 
Aspergillus niger 
Aureobasidium sp. 
Beauveria sp. 
Botrytis sp. 

Chrysonilia sp. 
Cladosporium sp. 
Geotrichum sp. 
hiivat 
Mucor sp. 
Mycelia sterilia 
Penicillium sp. 
Phoma sp. 

Rhinocladiella sp. 
Rhizopus sp. 
Verticillium sp. 
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Yhteyshenkilö 
 
 
 
 
 

 

  

  
 
Tiedoksi 

Stenlund Leena, leena.stenlund@vantaa.fi 
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Tilaaja Maksaja 

0124610-9   
Vantaan kaupunki Vantaan Tilakeskus 
Tilakeskus 
Stenlund Leena 

 

  
Kielotie 13 PL 6007 
01300 VANTAA 00021 LASKUTUS 
 
 
Näytetiedot Näyte  Materiaalit 
 Näyte otettu 20.12.2019 Kellonaika  
 Vastaanotettu 20.12.2019 Kellonaika 13.30 
 Tutkimus alkoi 20.12.2019 Näytteenoton syy Tilaustutkimus 
 Ottopiste Ylästön päiväkoti 
 Näytteen ottaja 
 Viite Ylästön päiväkoti/Stenlund Leena 
 
 
32118-1: Rakennusmateriaali, B138, yläpohja min.villa, Ylästön päiväkoti 
Analyysi  Analyysitulos   Yksikkö 
Näytteeksi toimitettu  7,3   g 
         
  THG  2 % MALLAS  DG18   
Aktinomykeettipitoisuus # * Alle 100   pmy/g 
Bakteeripitoisuus, muut * 300   pmy/g 
Sieni-itiöpitoisuus *  Alle 100 Alle 100 pmy/g 

 
32118-2: Rakennusmateriaali, B139, yläpohja min.villa, vertailunäyte, Ylästön päiväkoti 
Analyysi  Analyysitulos   Yksikkö 
Näytteeksi toimitettu  6,0   g 
         
  THG  2 % MALLAS  DG18   
Aktinomykeettipitoisuus # * Alle 100   pmy/g 
Bakteeripitoisuus, muut * 300   pmy/g 
Sieni-itiöpitoisuus *  100 200 pmy/g 
Aspergillus niger *   50 % 
Cladosporium sp. *  100  % 
Penicillium sp. *   50 % 

 
32118-3: Rakennusmateriaali, A113, yläpohja min.villa, vertailunäyte, Ylästön päiväkoti 
Analyysi  Analyysitulos   Yksikkö 
Näytteeksi toimitettu  31,3   g 
         
  THG  2 % MALLAS  DG18   
Aktinomykeettipitoisuus # * Alle 100   pmy/g 
Bakteeripitoisuus, muut * 100   pmy/g 
Sieni-itiöpitoisuus *  Alle 100 Alle 100 pmy/g 

 
* = Akkreditoitu menetelmä 
# = kosteusvaurioindikaattori, pmy = pesäkkeen muodostava yksikkö, sp. (mon. spp.) = laji  
¤ = tuloksen tulkinta on osa lausuntoa 
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Analyysi  Menetelmä  Teknisen suorituksen 
mittausepävarmuus  

Näytteeksi toimitettu määrä,  Gravimetrinen  
Aktinomykeettipitoisuus #, THG STM asumisterveysohje 2003, viljely Valviran 

Asumisterveysas. sov.ohje 
9 % 

Bakteeripitoisuus, muut, THG STM asumisterveysohje 2003, viljely Valviran 
Asumisterveysas. sov.ohje 

10 % 

Sieni-itiöpitoisuus, 2 % MALLAS STM asumisterveysohje 2003, viljely Valviran 
Asumisterveysas. sov.ohje 

12 % 

Sieni-itiöpitoisuus, DG18 STM asumisterveysohje 2003, viljely Valviran 
Asumisterveysas. sov.ohje 

8 % 

Sienten tunnistus, 2 % MALLAS Sisäinen menetelmä, viljely ja mikroskopointi  
Sienten tunnistus, DG18 Sisäinen menetelmä, viljely ja mikroskopointi  

 
Analyysituloksen teknisen suorituksen mittausepävarmuus on koostettu komponenttipohjaisesti seuraavista 
epävarmuustekijöistä:  
- Materiaalinäytteet: näytteen laimentaminen, siirrostustilavuus ja pesäkelaskenta 
- Ilmanäytteet: pesäkelaskenta 
Analyysituloskohtainen hiukkastilastollinen epävarmuus ei kuulu teknisen suorituksen mittausepävarmuuteen. 
Mittausepävarmuutta ei ole huomioitu lausunnossa. 
 
Tunnistusmenetelmään kuuluvat sienisuvut ja -lajit 

Kosteusvaurioindikaattorit: 
Acremonium sp. 
aktinomykeetit 
Aspergillus fumigatus 
Aspergillus ochraceus 
Aspergillus sydowii 
Aspergillus terreus 
Aspergillus versicolor 
Chaetomium sp. 

Chrysosporium/Geomyces sp. 
Eurotium sp 
Exophiala sp. 
Fusarium sp. 
Oidiodendron sp. 
Paecilomyces sp. 
Paecilomyces variotii 
Phialophora sp. 

Scopulariopsis sp. 
Stachybotrys sp. 
Trichoderma sp. 
Tritirachium sp. 
Ulocladium sp. 
Wallemia sp. 

   
Muut sienet: 
Absidia sp. 
Alternaria sp. 
Aspergillus sp. 
Aspergillus flavus 
Aspergillus niger 
Aureobasidium sp. 
Beauveria sp. 
Botrytis sp. 

Chrysonilia sp. 
Cladosporium sp. 
Geotrichum sp. 
hiivat 
Mucor sp. 
Mycelia sterilia 
Penicillium sp. 
Phoma sp. 

Rhinocladiella sp. 
Rhizopus sp. 
Verticillium sp. 
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Yhteyshenkilö 
 
 
 
 
 

 

  

   
 
Tiedoksi 

Stenlund Leena, leena.stenlund@vantaa.fi 
 



Avaus 9. Katto, 
aluskatepintaan asti

Avaus 1. Ulkoseinän alaosa 
sokkelin eristeeseen asti

Ylästön päiväkoti ja opetustilat
Ahokuja 2, Vantaa 1. kerros

22500325-421

14.11.2019
LIITE 2

Rakenneavaukset

A101
A113

B138

A121

B139

MERKINTÖJEN SELITYKSET:

MR RAKENNUSMATERIAALIEN MIKROBIT

RAKENNEAVAUS

MR1

Avaus 12. Ulkoseinän 
alaosa sisälevyn irrotus

Avaus 3 Ulkoseinän alaosa sokkelin 
eristeeseen asti

Avaus 5. Katto, 
aluskatepintaan asti

Avaus 8. Ulkoseinän 
alaosa sisälevyn irrotus

MR2 MR3 MR4

Avaus 2. Ulkoseinä ikkunan alle 
lämmöneristekerrokseen asti MR5

MR6 MR7 MR8 MR9

Avaus 7. Ulkoseinän alaosa sokkelin eristeeseen 
asti

MR24

MR11

MR21

Avaus 6. Katto, 
aluskatepintaan asti

MR22 MR23

MRB138

Avaus 10. Katto, 
aluskatepintaan astiMR25 MR26 MR27

MR30

MR31

MR33 MR34

MRB139

Avaus 11. Katto, 
aluskatepintaan asti

MRB113 Avaus 4. 
Ulkoseinä 
ikkunan 
alle

MR10




































